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FJAMH18R1DI-IN / FJAMH18R1DI-OUT
FJAMH24R1DI-IN / FJAMH24R1DI-OUT
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FUJIAIRE

где:

"FJA"- бренд Fujiaire
"M"- производитель WUHU MEIBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD
"H"- обогрев и охлаждение
"09"- производительность
"R1"- фреон R410a
"R3"- фреон R32
"DI"- DC inverter
«IN» - внутренний блок
«OUT» - внешний блок

FJAMH07R1DI-IN 
FJAMH09R1DI-IN
FJAMH12R1DI-IN
FJAMH18R1DI-IN
FJAMH24R1DI-IN

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

ВНЕШНИЙ БЛОК

FJAMH07R1DI-OUT
FJAMH09R1DI-OUT
FJAMH12R1DI-OUT
FJAMH18R1DI-OUT
FJAMH24R1DI-OUT
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КОДЫ ОШИБОК

Мигание индикатора
Отображение

на панели
внутреннего блока

Содержание ошибки

25 ЕЕ
Ошибка модуля ЭСППЗУ внутреннего блока 
Indoor EE failure

26 Е1
Ошибка в работе крыльчатки внутреннего блока
Indoor fan failure

28 Е3
Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего 
блока
Failure of indoor coil temperature sensor

29 Е4 Ошибка датчика комнатной температуры воздуха  
Failure of indoor room temperature sensor

/ Е5
Неисправность внешнего блока
Outdoor unit is abnormal

1 Е0 Неисправность внешнего блока
Outdoor unit is abnormal

2 Е6 Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками
Communication failure of indoor and outdoor machines

/ Е8
Сбой в плате внешнего блока
Outdoor PCB failure

6 F3 Ошибка модуля IPM
IPM module is faulty

8 F5
Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора 
Exhaust temperature sensor malfunction

10 F7
Ошибка датчика температуры теплообменника наружного 
блока
Failure of outdoor coil temperature sensor

11 F8 Ошибка датчика комнатной температуры воздуха во внешнем 
блоке
Failure of outdoor room temperature sensor

12 F9
Неисправен вентилятор внешнего блока
Outdoor DC fan is faulty

18 P6 Защита от перегрева линии нагнетания компрессора
Outdoor Exhaust temperature overheating protection stop

19 P7
Защита от замерзания
Refrigeration internal coil protection against freezing stop

20 L3 Неисправность фазы тока: фазный ток внешнего блока 
перегружен
The phase current of the outdoor unit is overcurrent
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Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением климатической техники

Настоящая гарантия действительна с момента покупки изделия в течение 3-х лет для частного 
использования и 1 год при использовании в коммерческих целях, либо в общественных помещениях 
при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации 
полностью соблюдены.

Если Ваше изделие нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные
Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков
товара в течение гарантийного срока.

Условия гарантийных обязательств

ТМ «FUJIAIRE»
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Производитель:
"WUHU MEIBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD".
"УХУ МЭЙБО ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД".
Адрес производителя:
MBO Group (Wuhu) Smart Industrial Zone, No.1,  Wanxiang Road, Jiangbei Industrial 
Zone, Wuhu City, Anhui Province, China
МБО Груп (Уху) Смарт Индастриал Зоун, №1,  Ваньсян Роуд,  Цзянбэй Индастриал 
Зоун, город Уху,  провинция Аньхой, Китай

Импортер:
ООО «Мир Комфорта»
Адрес импортера:
350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 25

Дата производства/Production date: см. на упаковке и на оборудовании
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